
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

_____________________Главное управление МЧС России по Тверской области_________ _________
(наименование территориального органа МЧС России)

_________________ г. Тверь, улица Дарвина, д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru_________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, 
 . С г зрицкому и О ленинскому районам Тверской области_______ _

(наименование органа государственного пожарного надзора)

________________ г. Ржев, ул. Калинина д. 57а (48232) 2-05-26, ogpnrzhev@mail.ru________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 8 / 1 / 32 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" в лице директора ГБПОУ 
«Ржевский колледж» Г]а тиератовой Елены Владимировны______________________________________

(полное наименование о р т  а государстве иной власти и органа местного самоуправления, юридического лииа, фамилия, имя, отчество 
индивиду! дьного предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Врио Главного государственного инспектора по Ржевскому, 
Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам Тверской области по пожарному надзору, врио 
начальника ОНД и ПР по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам 
Тверской области Хохлова А.С._________________________________________

(наименование органа ГПН)

№ 28 от “ 21 ”  февраля 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
“О пожарной безопасности” в период
“ 23 ” 03 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч
“ 29 ” 03 2 0 117 г. с J T  час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч
проведена плановая проверка
Крыловым Вадимом Николаевичем, государственным инспектором Ржевского. Зубповского, 
Старицкого и Оленинсхого районов по пожарному надзору, старшим инспектором ОНД и ПР по 
Ржевскому. Зубповско!»iv. Старицкому и Оленинскому районам
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖЕВ ('КИЙ КОЛЛЕДЖ" по адресу: Тверская область, г. Ржев, Торопецкий 
тракт, д. 1

(должность, звание, фамилил:, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем руководителя по АХР и БОП ГБПОУ «Ржевский колледж» Базулевой 
Светланой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием Содержание пункта (абзаи пункта) и наименование норматив­ Срок Отм
пр мероприятия по его устранению и конкретного месга выявленного ного правового акта Российской Федерации и (или) норма­ устранен а
ед- нарушения тивного документа по пожарной безопасности, требования ИЯ (пох
пи которого(ых) нарушены нарушен сь
са­ ИЯ 0 вь
ни обязатея лне1
я ьных (ука

требова­ вас-
ний толг

пожарно вып
й нен

безопас­
ности

1 2 3 4 5
1. Нарушение: В коридорах 3 пожарных крана п. 57 Правил противопожарного режима в До

внутреннего противопожарного водопровода не Российской Федерации, утвержденных 25.08.
оборудованы пожарными рукавами, ручными Постановлением Правительства Российской 2017г.
пожарными стволами, отсутствуют пожарные Федерации №390 от 25.04.2012г., далее ППР: включ
шкафы «Руководитель организации обеспечивает ительн
\4 *=» пп п п ы ах \ле* па vrmauPHHifr R imnnnnnav 3 Э/Ч-АМППРК-ТЛПЯННПГ.ТК пожяпных кпанов о
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пожарных крана внутреннего противопожарного 
водопровода оборудовать пожарными рукавами, 
ручными пожарными: стволами, установить в 
пожарные шкафы

внутреннего противопожарного водопровода 
пожарными рукавами, ручными пожарными 
стволами и пожарными запорными клапанами, 
организует перекатку пожарных рукавов (не 
реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен 
быть присоединен к пожарному крану и 
пожарному стволу и размещаться в навесных, 
встроенных или приставных пожарных 
шкафах, имеющих элементы для обеспечения 
их опломбирования и фиксации в закрытом 
положении. Пожарные шкафы (за 
исключением встроенных пожарных шкафов) 
крепятся к несущим или ограждающим 
строительным конструкциям, при этом 
обеспечивается открывание дверей шкафов не 
менее чем на 90 градусов»

2. Нарушение: В бухгалтерии горизонтальное 
расстояние от пожарного извещателя до 
электросветильника менее 0,5 метра 
Мероприятие по устранению: В бухгалтерии 
горизонтальное расстояние от пожарного 
извещателя до электросветильника увеличить 
минимум до 0,5 метра

>

п. 61 1I1IP: «Руководитель организации 
обеспечивает исправное состояние систем и 
установок противопожарной защиты и 
организует проведение проверки их 
работоспособности в соответствии с 
инструкцией на технические средства завода- 
изготовителя, национальными и (или) 
международными стандартами и оформляет 
акт проверки. При монтаже, ремонте и 
обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений должны 
соблюдаться проектные решения, требования 
нормативных документов по пожарной 
безопасности и (или) специальных 
технических условий. На объекте защиты 
должна храниться исполнительная 
документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта», ч. 6 ст. 83 
Федерального Закона Рбссийской Федерации 
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», далее ФЗ 123: «Пожарные 
извещатели и иные средства обнаружения 
пожара должны располагаться в защищаемом 
помещении таким образом, чтобы обеспечить 
своевременное обнаружение пожара в любой 
точке этого помещения», п. 13.3.6 Свода 
правил 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной, защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования», утвержденного Приказом 
МЧС России № 175 от 25.03.2009 года, далее 
СП 5.13130.2009: «Размещение точечных 
тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных 
потоков в защищаемом помещении, 
вызываемых приточной и/или вытяжной 
вентиляцией, при этом расстояние от 
извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае 
применения аспирационных пожарных 
извещателей расстояние от воздухозаборной 
трубы с отверстиями до вентиляционного 
отверстия регламентируется величиной

Дс 
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о



5.

6 .

7.

допустимого воздушного потока для данного 
типа извещателей в соответствии с
технической документацией на извещатель. 
Горизонтальное и вертикальное расстояние от 
извещателей до близлежащих предметов и 
устройств, до электросветильников, в любом 
случае должно быть не менее 0,5 м. 
Размещение пожарных извещателей должно 
осуществляться таким образом, чтобы
близлежащие предметы и устройства (грубы, 
воздуховоды, оборудование и прочее) не 
препятствовали воздействию факторов пожара 
на извещатели, а источники светового 
излучения, электромагнитные помехи не 
влияли на сохранение извещателем 
работоспособности»_________________________■

Нарушение: На пути эвакуации (коридор приемной 
комиссии) применен материал с неизвестными 
показателями пожарной опасности (пластик) 
Мероприятие по устранению: На пути эвакуации 
(коридор приемной комиссии) исключить 
применение материала с неизвестными 
показателями пожарной опасности (пластик)

Нарушение: О тсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в коридоре приемкой комиссии 
Мероприятие по устранению Смонтировать 
автоматическую пожарную сигнализацию в 
коридоре приемной комиссии

Нарушение; Отсутствует автома тическая пожарная 
сигнализация в лаборантской аудитории 304 
Мероприятие по устранению: Смонтировать
автоматическую пожарную сигнализацию в 
лаборантской аудитории 304

Нарушение: О тсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в лаборантской аудитории 309 
Мероприятие по . устранению: Смонтировать
автоматическую пожарную сигнализацию в 
лаборантской аудитории 309

Нарушение: О тсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в лаборантской аудитории 318_______

п. 33 ПНР: «При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений 
и требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям
эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности) в соответствии с требованиями 
статьи 84 части 4 статьи 4 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"»; ст. 52, ст. 89, ст. 134 
ФЗ № 123
п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54 ФЗ 123: «Системы 
пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
должны быть установлены на объектах, где 
воздействие опасных факторов пожара может 
привести к травматизму и (или) гибели людей. 
Перечень объектов, подлежащих оснащению 
указанными системами, устанавливается
нормативными документами по пожарной 
безопасности», ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 Норм 
пожарной безопасности «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и -оборудования,
подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией», 
утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. № 315, 
далее НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009
п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009___________
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Мероприятие по устранению: Смонтировать 
автоматическую  пожарную сигнализацию в 
лаборантской аудитории 318

2017)
вклю
итель

о
8. Нарушение: В коридоре 4 этажа горизонтальное 

расстояние от пожарного извещателя до 
электросветильника менее 0,5 метра 
Мероприятие по устранению: В коридоре 4 этажа 
горизонтальное расстояние от пожарного 
извещателя до ■ электросветильника увеличить 
минимум до 0,5 метра 1

п. 61 ППР, ч. 6 ст. 83 ФЗ 123, п. 13.3.6 СП
5.13130.2009

%

До
25.0)
20171
вклю
ител 1

о

9. Нарушение: В аудитории 404 эксплуатируется 
светильник со сняты я колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным конструкцией светильника 
Мероприятие по устранению: В аудитории 404 
оборудовать светильник снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным конструкцией 
светильника

п. 42в ППР: «Запрещается: в) обертывать 
электролампы и светильники бумагой, тканью 
и другими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со ’ снятыми 
колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными , * конструкцией 
светильника»

До
25.0)
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вклю
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10 Нарушение: Не обеспечено наличие на двери 
помещения складского! назначения (в аудитории 
404) обозначение его категории по взрывопожарной 
и пожарной опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"
Мероприятие по устранению: Обеспечить наличие 
на двери помещения складского назначения (в 
аудитории 404) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"

п. 20 ППР: «Руководитель организации 
обеспечивает наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения и 
наружных установках обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии 
с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"»
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11 Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в лаборантской аудитории 413 
Мероприятие по устранению: Смонтировать 
автоматическую пожарную сигнализацию в 
лаборантской аудитории 413

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009
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12 Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная 

сигнализация в лаборантской аудитории 420 
Мероприятие по устранению: Смонтировать 
автоматическую пожарную сигнализацию в 
лаборантской аудитории 420

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009
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13 Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в лаборантской аудитории 421 
Мероприятие по устранению: Смонтировать 
автоматическую пожарную сигнализацию в 
лаборантской аудитории 421

п. 61 ППР, ч. 2 ст .,54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009
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14 Нарушение: О тсутствует автоматическая пожарная 

сигнализация в архиве бухгалтерии № 1 
Мероприятие по устранению: Смонтировать 
автоматическую пожарную сигнализацию в архиве 
бухгалтерии № 1

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009
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15 Нарушение: Не обеспечено наличие на двери 

помещения складского назначения (архив 
бухгалтерии № 1) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8

п. 20 ППР д
25.'
201
вкл
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дльного закона "Технический регламент о 
Званиях пожарной безопасности"

.-роприятие по устранению; Обеспечить наличие 
лг. двери помещения складского назначения (архив 
бухгалтерии № 1) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасноети"______________

17

Нарушение: Не обесценено наличие на двери 
помещения складского назначении (архив заочного 
отделения) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а  также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасней:™"
Мероприятие по устранению:,Обеспечить наличие 
на двери помещения складского назначения (архив 
заочного отделения) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а  также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасн дети"

п. 20 ППР

Нарушение: Не обеспечено наличие на двери 
помещения складского назначения (архив 
бухгалтерии № 2) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"
Мероприятие по устранению: Обеспечить наличие 
на двери помещения складского назначения (архив 
бухгалтерии № 2) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствий с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасн ости"_____________

18

19

20

Нарушение: Не обеспечено наличие на двери 
помещения складского назначения (книжный фонд 
библиотеки) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"
Мероприятие по устранению: Обеспечить наличие 
на двери помещения складе; кого назначения 
(книжный фонд библиотеки) обозначение его 
категории ' по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а такж е класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушение: О тсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в комнате сторожа 
Мероприятие по устранению: Смонтаровать
автоматическую пожарную сигнализацию в 
комнате сторожа

Нарушение: Планы эвакуации людей при пожаре 1 
этажа не соответствуют требованиям 
Мероприятие по устранению: Планы эвакуации 
людей при пожаре 1 этаж а выполнить в

п. 20 ППР

п. 20 ППР

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009

п. 7 ППР: «В здании или сооружении, кроме
жилых домов, в котором может одновременно 
находиться 50 и более человек, то есть на 
объекте с массовым пребыванием людей, а
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соответствии с требованиями также на объекте с рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель 
организации обеспечивает наличие планов

ите
с

. ■ эвакуации людей при пожаре. На плане 
эвакуации людей при пожаре обозначаются 
места хранения первичных средств

/ . !- 
с пожаротушения»; п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143 -

2009 «Системы фотолюминесцентные
. эвакуационные. Требования и методы

’ контроля»
21 Нарушение: На 1 этаже сняты двери, п. 23 д ППР: «На объектах защиты Д

препятствующие распространению опасных запрещается: д) снимать предусмотренные 25.'
факторов пожара на путях эвакуации проектной документацией двери 201
Мероприятие по устранению: На 1 этаже эвакуационных выходов из .поэтажных вкл
смонтировать длери, препятствующие коридоров, холлов, фойе, тамбуров и ите.
распространению опасных факторов пожара на лестничных клеток, другие двери, С
путях эвакуации препятствующие распространению опасных 

факторов пожара на путях эвакуации»
22 Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 д

сигнализация в помещениях буфета НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009 25.1
Мероприятие по устранению: Смонтировать 201
автоматическую пожарную сигнализацию в вкл
помещениях буфета ите:

с
23 Нарушение: О тсутствует автоматическая пожарная п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 д

сигнализация в лаборантской аудитории 409 НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009 25.(
Мероприятие по устранению: Смонтировать 201
автоматическую пожарную- сигнализацию в вкл
лаборантской аудитории 409 ите;

0
24 Нарушение: Не обеспечено наличие на двери 

помещения складского назначения (у перехода в 
актовый зал) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"
Мероприятие по устранению: Обеспечить наличие 
на двери помещения складского назначения (у 
перехода в актовый зал) обозначение его категории 
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"

п. 20 ПГГР Д<
25.( 
201 
ВКЛ1 

ите; 
о

25 Нарушение: При выходе из спортзала на улицу 
разрушено крыльцо
Мероприятие по устранению: При выходе из 
спортзала на улицу восстановить крыльцо

п. 33 ППР Д<
25.( 
201 
ВКЛ1

ител
о

26 Нарушение: При выходе из спортзала на улицу п. 33, 36а ППР: «При эксплуатации Дс
устроен перепад высот, препятствующий свободной эвакуационных путей, эвакуационных и 25 .С
эвакуации людей аварийных выходов запрещается: а) устраивать 20 Г
Мероприятие по устранению: При выходе из на путях эвакуации пороги (за исключением ВКЛ1
спортзала ' на улицу убрать .перепад высот, порогов в дверных проемах), устанавливать ител
препятствующий свободной эвакуации людей, или раздвижные и подъемно-опускные двери и о
установить пандус

?

ворота без возможности вручную открыть их 
изнутри и заблокировать в открытом 
состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а

1 также другие устройства, препятствующие
свободной эвакуации людей, при отсутствии



27

28

Нарушение: Разрушено остекление лестничной 
клетки спортзала на 1 этаже
Мероприятие по устранению: Восстановить
остекление лестничной п еп си  спортзала на 1 этаже

Нарушение: Дверь лестничной клетки на 1 этаже у 
спортзала не оборудована устройством для 
самозакрывания и уплотнениями в притворе 
Мероприятие по устранению: Дверь лестничной 
клетки на 1 этаже у спортзала оборудовать 
устройством для самозакрывания и уплотнениями в 
притворе

иных (дублирующих) путей эвакуации либо 
при отсутствии технических решений, 
позволяющих вручную открыть и 
заблокировать в открытом состоянии 
указанные устройства. Допускается в 
дополнение к ручному способу применение 
автоматического или дистанционного способа 
открывания и блокирования устройств», п. 
4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и 
выходы», далее СП 1.13130.2009: «В  полу на 
путях эвакуации не допускаются перепады 
высот менее 45 см и выступы, за исключением 
порогов в дверных проемах. В местах перепада 
высот следует предусматривать лестницы с 
числом ступеней не менее трех или пандусы с 
уклоном не более 1:6», п. 6.28* СНиП 21-01- 
97* «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ», далее СНиП 21- 
01-97*: «В полу на путях эвакуации не 
допускаются перепады высот менее 45 см и 
выступы, за исключением порогов в дверных 
проемах. В местах перепада высот следует 
предусматривать лестницы с числом ступеней 
не менее трех или пандусы с уклоном не более 
1 :6»
п. 33 ППР

п. 36г ППР: «При эксплуатации
эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается: г)
фиксировать самозакрывающиеся двери 
лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для 
этих целей не используются устройства, 
автоматически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их», п. 62 ППР: «Устройства 
для самозакрывания дверей должны 
находиться в исправном состоянии. Не 
допускается устанавливать какие-либо 
приспособления, препятствующие
нормальному закрыванию противопожарных 
или противодымных дверей (устройств)», п 
4.2.7 СП 1.13130.2009: «Лестничные клетки, 
как правило, . должны иметь двери с 
приспособлением для самозакрывания и с 
уплотнением в притворах. В лестничных 
клетках допускается не предусматривать 
приспособления для самозакрывания и 
уплотнение в притворах для дверей, ведущих в 
квартиры, а также для дверей, ведущих 
непосредственно наружу», п. 6.18* СНиП 21 
01-97*: «Лестничные клетки, как правило, 
должны иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. 
В лестничных клетках допускается не 
предусматривать приспособления для 
самозакрывания и уплотнение в притворах для
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„

дверей, ведущих в квартиры, а также для 
дверей, ведущих непосредственно наружу. 
Двери эвакуационных выходов из помещений 
с принудительной противодымной защитой, в 
том числе из коридоров, должны быть 
оборудованы приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнением в притворах. 
Двери этих помещений, которые могут 
эксплуатироваться в открытом положении, 
должны быть оборудованы устройствами, 
обеспечивающими их автоматическое 
закрывание при пожаре»

29 Нарушение: На 2 этаже спортзала снята дверь 
лестничной клетки, препятствующая 
распространению опасных факторов пожара на 
пути эвакуации
Мероприятие по устранению: На 2 этаже спортзала 
смонтировать дверь лестничной клетки, 
препятствующая распространению опасных 
факторов пожара на пути эвакуации

п. 23д ППР д
25.1
201
вкл
ите.

с

30 Нарушение: В коридоре 2 этажа спортзала 
пожарные краны внутреннего противопожарного 
водопровода не оборудованы пожарными рукавами, 
ручными пожарными стволами, отсутствуют 
пожарные шкафы
Мероприятие по устранению: В коридоре 2 этажа 
спортзала пожарные краны внутреннего 
противопожарного водопровода оборудовать 
пожарными рукавами, ручными пожарными 
стволами, установить, в пожарные шкафы

п. 57 ППР Д
25.1
201
вкл
ите:

0

31 Нарушение: Не обеспечено наличие на дверях 
помещений складского назначения (у спортзала) 
обозначение их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класса зон в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"
Мероприятие по устранению: Обеспечить наличие 
на дверях помещений складского назначения (у 
спортзала) обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона 'Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"

п. 20 ППР д
25.( 
201 
вкл 
ите:

о

32 Нарушение: Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре не соответствует 
требованиям
тие по устранению: Систему оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
выполнить в соответствии с требованиями

п. 61 ППР, ст. 84 ФЗ 123, п. 14 т. 2 СП 
3.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности»

д<
25.(

•201
ВКЛ)
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33 Нарушение: Помещения различных классов 

функциональной пожарной опасности (складские 
помещения) не отделены от помещений учебного 
назначения противопожарными преградами с 
противопожарными дверьми
Мероприятие по устранению: Помещения 
различных классов функциональной пожарной 
опасности (складские помещения) отделить от 
помещений учебного назначения 
противопожарными преградами с 
противопожарными дверьми

п. 7.4 СНиП 21-01-97*: «Части зданий и 
помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должны 
быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными 
преградами. При этом требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам 
противопожарных преград устанавливаются с 
учетом функциональной пожарной опасности

Д<
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помещений, величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности здания», 
ст. 88 ФЗ 123

Устранение указанзнгл нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным док: руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками 
их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” 
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций;
лица, в установленной порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3 квартале 2017 г

Г осударственный ин< шектор Ржевского, Зубцовского.
Старицкого и Оленинского районов по пожарному надзору, 
старший инспектор ОН Л и ПР. по Ржевскому, Зубцовскому. 
Старицкому и Оленинскому районам Крылов В .Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

“ 30 ” марта 20 17 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГБПОУ «Ржевский колледж» 
Панкратова Елена Владимировна

(должность, фамилия инициалы)(подпись)

2

* Место личной печати гос ̂ дарственного инспектора по пожарному надзору.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

____________________ Главное управление МЧС России по Тверской области___________________
(наименование территориального органа МЧС России)

_________________ г. Тверь, улица Дарвина, д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru_________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, 
____________________ Старицкому и Оленинскому районам Тверской области___________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

• _______  г. Ржев, ул. Калинина д. 57а (48232) 2-05-26,, ogpnrzbev@mail.i-u _______
(ум ы вае тс я  адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29 / 1 / 33 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" в лице директора ГБПОУ 
«Ржевский колледж» Панкратовой Елены Владимировны

(полное наименование органа государстве иной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Врио Главного государственного инспектора по Ржевскому, 
Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам Тверской области по пожарному надзору, врио 
начальника ОНД и ПР по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам 
Тверской области Хохлова А.С._________________________________________

(наименование органа ГПН)
№ 29 от “ 21 ”  оевраля 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасное га” в период
“ 29 ” 03 20 17 г. с _12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч
проведена плановая проверка
Крыловым Вадимом Николаевичем, государственным инспектором Ржевского, Зубповского. 
Старипкого и Оленине кого районов по пожарному надзору, старшим инспектором ОНД и ПР по 
Ржевскому. Зубцовскому. Старицкому и Оленинскому районам
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" по адресу: Тверская область, г. Ржев, Торопецкий 
тракт, д. 3

(должность, звание, фамими, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем руководителя по АХР и БОИ ГБПОУ «Ржевский- колледж» Базулевой 
Светланой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.- № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
Пр

Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием Содержание пункта (абзац пунктами наименование норматив­ Срок Отме1
мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного ного правового акта Российской Федерации и (или) норма­ устранен а

ед- нарушения тивного документа по пожарной безопасности, требования ИЯ (подп
пи которого(ых) нарушены нарушен сь)
са­ ИЯ О вым
ни обязател лнени
я

-

ьных
требова­

ний
пожарно

й
безопас­

ности

(указь
ваетс:
ТОЛЬК!
вы пол 
нение

1 2 3 4 5
1. Нарушение: На пути эвакуации (крыльцо основного п. 33 Правил противопожарного режима в До <г

выхода) отсутствую т ограждения с перилами Российской Федерации, утвержденных 25.08. \
Мероприятие по устранению: На пути эвакуации Постановлением Правительстта Российской 2017г.
(крыльцо основного выхода) восстановить Федерации №390 от 25.04.2012г., далее ППР: включ
ограждения с перилами «При эксплуатации эвакуационных путей и 

выходов руководитель организации
обеспечивает епбгпп п ен и е. nnr»eirrHT.rv пегпеыый

ительн
о

mailto:ugps@tvcom.ru


2.

3.

4.

и требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и
объемно-планировочным решениям
эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности) в соответствии с требованиями 
статьи 84 части 4 статьи 4 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"», п. 4.3.4 СП
1.13130.2009 «Эвакуационные пути и
выходы», далее СП 1.13130.2009: «При высоте 
лестниц более 45 см следует предусматривать 
ограждения высотой не менее 1,2 м с
перилами», п. 6.28* СНиП 21 -Ol5̂ ?*  
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ», далее СНиП 21-01-97*: 
«При высоте лестниц более 45 см следует 
предусматривать ограждения с перилами»

Нарушение: На пути эвакуации (коридор 1 этажа) 
отсутствую т ограждения с перилами 
Мероприятие по устранению: На пути эвакуации 
(коридор 1 этажа) восстановить ограждения с 
перилами

Нарушение: В складе личных вещей совместно с 
личными вещами проживающих хранится 
автомобильная резина
Мероприятие по устранению: В складе личных 
вещей исключить совместное хранение личных
вещей проживающих с автомобильной резиной __
Нарушение: Не обеспечено наличие на двери 
помещения складского назначения (склад личных 
вещей) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"
Мероприятие по устранению: Обеспечить наличие 
на двери помещения складского назначения (склад 
личных вещей) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" ________

5.

6.

п. 33 ППР, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 6.28* 
СНиП 21-01-97*

п. 340 ППР: «Запрещается совместное
хранение в одной секции с каучуком или 
материалами, получаемыми путем
вулканизации кауч 'ука,. каких-либо других 
материалов и товаров»

п.' 20 ППР: «Руководитель организации
обеспечивает наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения и 
наружных установках обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии 
с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"»

Нарушение: На пути эвакуации (лестничная клетка 
на улицу) отсутствую т перила 
Мероприятие по устранению: На пути эвакуации 
(лестничная клетка на улицу) восстановить перила

Нарушение: СветоЕ;ые табло «Вы ход»,
установленные на лестничных клетках не 
соответствуют требованиям
Мероприятие по устранению: На лестничных 
клетках установить световые табло «Выход», 
соответствующие требованиям

п. 33 ППР, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 6.28*
СНиП 21-01-97*

До
25.08.
2017г.
включ
ительь

о
До

25.08.
2017г.
ВКЛЮЧ

ителы
О

До 
25.08 
2017г
ВКЛЮ1

ителы
о

п. 61 ППР: «Руководитель организации
обеспечивает исправное состояние систем и 
установок противопожарной защиты и 
организует проведение проверки их 
работоспособности в соответствии с 
инструкцией на технические средства завода- 
изгцтовителя, национальными и (или) 
международными стандартами и оформляет 
акт проверки. При монтаже, ремонте и 
обслуживании средств обеспечения пожарной

До
25.01-
20171
вклю
ителЕ

До
25.01
2017
вклк
ител 1

о
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безопасности зданий и сооружений должны 
соблюдаться проектные решения, требования 
нормативных документов по пожарной 
безопасности и (или) специальных 
технических условий. На объекте защиты 
должна храниться исполнительная
документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта», п. 5.1 СП
3.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности», далее СП 
3.13130.2009: «Эвакуационные знаки
пожарной безопасности, принцип действия 
которых основан на работе от электрической 
сети, должны включаться одновременно с 
основными осветительными приборами 
рабочего освещения»______________________

Нарушение: Не обеспечено лаличие на дверях 
помещения складского назначения (склады белья) 
обозначение их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класса зон в 
соответствии с главами :>. 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"
Мероприятие, по устранению: Обеспечить наличие 
на дверях помещения складского назначения 
(склады белья) обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной без!опасности"_____________
Нарушение: Не обеспечено наличие на двери 
помещения складского назначения (слесарная 
мастерская) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а  также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"
Мероприятие по устранению: Обеспечить наличие 
на двери помещения складского назначения 
(слесарная мастерская) обозначение его категории 
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответстЕии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безо пасности"_____________

п. 20 ППР

п. 20 ППР

Нарушение: На пути эвакуации (из слесарной 
мастерской) отсутствую т перила 
Мероприятие по устранению: На пути эвакуации 
(из слесарной мастерской) восстановить перила

Нарушение: О тсутствует аЕггоматическая пожарная 
сигнализация в слесарной мастерской 
Мероприятие по устранению: Смонтировать
автоматическую пожарную сигнализацию в 
слесарной мастерской

п. 33 ППР, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 6.28* 
СНиП 21-01-97*

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54: «Системы пожарной 
сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре должны быть 
установлены на объектах, где воздействие 
опасных факторов пожара может привести к 
травматизму и (или) гибели
людей. Перечень объектов,, подлежащих 
оснащению указанными системами 
устанавливается нормативными документами

До 
25.08. 
2017г. 
включ 
ительн 

о

До 
25.08. 
2017г. 
включ 
ительн 

о

До 
25.08. 
2017г. 
включ 
ительн 

о
До 

25.08. 
2017г. 
включ 
ительн 

о
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[по пожарной безопасности», ст. 81, ст. 83 
'Федерального Закона Российской Федерации 
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», далее ФЗ 123, т. 3 Норм 
пожарной безопасности «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией», 
утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. № 315, 
далее НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Норме! и 
правила проектирования», утвержденного 
Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 
года, далее СП 5.13130.2009________________

Нарушение: О тсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в прачечной
Мероприятие по устранению: Смонтировать
автоматическую пожарную сигнализацию в 
прачечной

Нарушение: Отсутствуе т автоматическая пожарная 
сигнализация в кабинете врача 
Мероприятие по устранению: Смонтировать
автоматическую пожарную ' сигнализацию в 
кабинете врача

Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация на запасном выходе с 1 этажа у 
медицинского кабинета
Мероприятие по устранению: Смонтировать
автоматическую пожгрную сигнализацию на 
запасном выходе с I этажа у медицинского 
кабинета
Нарушение: В процедурном кабинете
горизонтальное расстояние от пожарного 
извещателя до электросветильника менее 0,5 метра 
Мероприятие по устранению: В процедурном 
кабинете горизонтальное расстояние от пожарного 
извещателя до электросветильника увеличить 
минимум до 0,5 метра

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130 2009

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009

п. 61 ППР, ч. 6 ст. 83 ФЗ 123: «Пожарные До 
извещатели и иные средства обнаружения 25 .ОН 
пожара должны располагаться в защищаемом 2017 
помещении таким образом; чтобы обеспечить вклю 
своевременное обнаружение пожара в любой ителт 
точке этого помещения», п. 13.3.6 СП о 
5.13130.2009: «Размещение точечных
тепловых и дымовых пожарных извещателей 
следует производить с учетом воздушных 
потоков в защищаемом помещении 
вызываемых приточной и/или вытяжной 
вентиляцией, прй этом расстояние от 
извещателя до вентиляционного отверстия 
должно быть не менее 1 м. В случае 
применения аспирационных пожарных 
извещателей расстояние от воздухозаборной 
трубы с отверстиями до вентиляционного 
отверстия регламентируется величиной 
допустимого воздушного потока для данного 
типа извещателей в соответствии cb*
технической документацией на извещателъ. 
Горизонтальное и вертикальное расстояние(от 
извещателей до близлежащих предметов и 
устройств, до электросветильников, в любом

До 
25.08. 
2017г. 
включ 
ителы 

о
До 

25.08. 
2017г 
вклю1 
ителы 

о
До 

25.08 
2017г 
вклю 
итель 

о
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Мероприятие по устранению: Ha 3 этаже 
смонтировать дверь на кухне 1 половины этажа, 
препятствующую распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации

вклю1
ителы

о

22 Нарушение: На 3 этаже снята дверь на кухне 2 
половины этажа, препятствующая распространению 
опасных факторов пожара на пути эвакуации 
Мероприятие по устранению: На 3 этаже 
смонтировать дверь на кухне 2 половины этажа, 
препятствующую распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации

п. 2_3д ППР

*

До
25.08
2017г
ВКЛЮ'

итель
о

23 Нарушение: На 3 этаже сняты двери в коридоре, 
препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации 
Мероприятие по устранению: На Ъ этаже 
смонтировать двери в коридоре, препятствующие 
распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации

п. 23д ППР До 
25.08 
20171 
вклю 
ител г 

о

24 Нарушение: На 3 этане снята дверь в комнате 
отдыха во 2 половине этажа, препятствующая 
распространению опас ных факторов пожара на 
пути эвакуации
Мероприятие по устранению: На 3 этаже 
смонтировать дверь в комнате отдыха во 2 
половине этажа, препятствующую 
распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации

п. 23д ППР До
25.0:
2017
вклк
ител

0

25 Нарушение: На 4 этаже снята дверь на кухне 1 
половины этажа, препятствующая распространению 
опасных факторов пожара на пути эвакуации 
Мероприятие по устранению: На 4 этаже 
смонтировать дверь на. кухне 1 половины этажа, 
препятствующую распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации

п. 23д ППР Дс 
25 .С 
20 Г
ВКЛ1

итех
о

26 Нарушение: На 4 этаже сняты двери комнаты 
отдыха, препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на пути эвакуации 
Мероприятие по устранению: На 4 этаже 
смонтировать двери комнаты отдыха, 
препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации

п. 23д ППР д<
25.( 
201 
вкл 
HTej

с

27 Нарушение: На 4 этаже сняты двери в коридоре, 
препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации 
Мероприятие по устранению: На 4 этаже 
смонтировать двери и коридоре, препятствующие 
распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации

п. 23д ППР
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3 этажа неНарушение: План эвакуации
соответствует зданию
Мероприятие по устранению: План эвакуации 3 
этажа привести в соответствие с планировкой 
здания

п. 7 ППР: «В здании или сооружении, кроме 
жилых домов, в котором может одновременно 
находиться 50 и более человек, то есть на 
объекте с массовым пребыванием людей, а 
также на объекте с рабочими местами на этаже 
для 10 и более человек руководитель 
организации обеспечивает наличие планов 
эвакуации людей при пожаре. На плане 
эвакуации людей при пожаре обозначаются 
места хранения первичных средств 
пожаротушения»; п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143 
2009 «Системы фотолюминесцентные 
эвакуационные. Требования и методы 
контроля»__________________________ t________

Нарушение: Боковые эвакуационные выходы,
ведущие на балконы, заложены кирпичом на всех 
этажах *
Мероприятие по устранению: Боковые
эвакуационные выходы, ведущие на балконы, 
восстановить на всех этиках

Нарушение: Наружные пожарные лестницы на 
балконах в боковых частях здания срезаны 
Мероприятие по устранению: Наружные пожарные 
лестницы на балконах в боковых частях здания 
восстановить

Нарушение: Кнопки включения насосов
внутреннего противопожарного водопровода не 
подключены к насосам
Мероприятие по устранению: Кнопки включения 
насосов внутреннего противопожарного 
водопровода подключить к: насосам

п. 33, 366 ППР: «При эксплуатации
эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается: б) размещать 
(устанавливать) на путях эвакуации и 
эвакуационных выходах (в том числе в 
проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в 
лифтовых холлах, на лестничных площадках, 
маршах лестниц, в дверных проемах, 
эвакуационных люках) различные материалы, 
изделия, оборудование, производственные 
отходы, мусор и другие предметы, а также 
блокировать двери эвакуационных выходов»
п. 23ж ППР: «На объектах защиты
запрещается: ж) размещать мебель,
оборудование и другие предметы на подходах 
к пожарным кранам внутреннего 
противопожарного водопровода и первичным 
средствам пожаротушения, у дверей 
эвакуационных выходов, люков на балконах и 
лоджиях, в переходах между секциями и 
выходами на наружные эвакуационные 
лестницы, демонтировать межбалконные 
лестницы, а также заваривать люки на 
балконах и лоджиях квартир», п. 24 ППР: 
«Руководитель организации обеспечивает 
содержание наружных пожарных лестниц и 
ограждений на крышах (покрытиях) зданий и 
сооружений в исправном состоянии, их 
очистку от снега и наледи в зимнее время, 
организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц и ограждений на крышах с
составлением соответствующего протокола 
испытаний, а также периодического
освидетельствования состояния средств 
спасения с высоты в соответствии с
технической документацией или паспортом на 
такое изделие»
п. 55 ППР: «Руководитель организации
обеспечивает исправность, своевременное 
обслуживание и ремонт источников наружного 
противопожарного водоснабжения и
внутреннего противопожарного водопровода и 
организует проведение проверок их
работоспособности не реже 2 раз в год (весной 
и осенью) с составлением соответствующих 
актов»
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Нарушение: Средства опасения с высоты не прошли 
периодическое освидеге.тьствование 
Мероприятие по устранению: Провести
периодическое освидетельствование средств 
спасения с высоты

Нарушение: Оповещатели системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
установлены близко к потолку 
Мероприятие по * устранению: Оповещатели
системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре установить в соответствии с 
требованиями____________________________________
Нарушение: В коридорах частично отсутствуют 
эвакуационные знаки пожарной безопасности, 
указывающие направление движения 
Мероприятие по устранению: В коридорах в 
полном объеме установить эвакуационные знаки 
пожарной безопасности, указывающие направление 
движения

Нарушение: Помещения различных классов
функциональной пожарной опасности 1 этажа 
(складские помещения, слесаа^ая мастерская) не 
отделены от помещений жилого назначения 
противопожарными преградами с
противопожарными дверьми 
Мероприятие по устранению: Помещения
различных классов функциональной пожарной 
опасности 1 этажа (складские помещения, 
слесарная мастерская) отделить от помещений 
жилого назначения противопожарными преградами 
с противопожарными дверьми

Нарушение: В частях здания без естественного 
освещения на путях эвакуации не предусмотрено 
эвакуационное (аварийное) освещение 
Мероприятие по устранению: В частях здания без 
естественного освещения на путях эвакуации 
предусмотреть эвакуационное (аварийное) 
освещение
Нарушение: Не проведены проверки
работоспособности источников наружного
противопожарного водоснабжения (гидранты) 
Мероприятие по устранению: Провести проверки 
работоспособности источников наружного
противопожарного водос набжения (гидранты)______

п. 24 ППР

п. 61 ППР, п. 4.4 СП 3.13130.2009: «Настенные 
звуковые и речевые оповещатели должны 
располагаться таким образом, чтобы их 
верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 
м от уровня пола, но расстояние от потолка до 
верхней части оповещателя должно быть не 
менее 150 мм»
п. 61 ППР, п. 5.4 СП 3.13130.2009: 
«Эвакуационные знаки пожарной
безопасности, указывающие направление 
движения, следует устанавливать: в коридорах 
длиной более 50 м, а также в коридорах 
общежитий вместимостью более 50 человек на 
этаже. При этом эвакуационные знаки 
пожарной безопасности должны
устанавливаться по длине коридоров на 
расстоянии не более 25 м друг от друга, а 
также в местах поворотов коридоров; в 
незадымляемых лестничных клетках; в других 
местах, по усмотрению проектной 
организации, если в соответствии с 
положениями настоящего свода правил в 
здании требуется установка эвакуационных 
знаков пожарной безопасности»____________
п. 7.4 СНиП 21-01-97*: «Части зданий и 
помещения различных классов
функциональной пожарной опасности должны 
быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными 
преградами. При этом требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам 
противопожарных "преград устанавливаются с 
учетом функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности здания», 
ст. 88 ФЗ 123
п. 33 ППР, ст. 84 ФЗ № 123

п. 55 ППР
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный с 
является обязательные пля руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на кото]
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При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) cpoi 
их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписан 
порядке, установлена: м законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых at 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствия со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасно 
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи 

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные л ица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в дс 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается • на ответствен 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий 
обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3 квартале 2017 г

Государственный инспектор Ржевского. Зубцовского. 
Старинкого и Оле брянского районов по пожарному н адзору, 
старший инспектор ОНД и ПР по Ржевскому. Зубцовскому. 
Старицкому и Оленинскому районам Крылов В.Н.

31

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору) 

марта 20 17 г.

Предписание для исп<) получил(а):

г  СЬ'1
2 о / ^ г .

Д иректор ГБПОУ «Ржевский колледж 
Панкратова Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
_________ Главное управление МЧС России по Тверской области__________

(наименование территориального органа МЧС России)

_________________ г. Тв<;рь, улица Дарвина, д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru_________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, 
____________________ Сларицкому и Оленинскому районам Тверской области____________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

________________ г. Ржев, ул. Калинина д. 57а (48232) 2-05-26, ogpnrzhev@mail.ru________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 31 1 1 / 34 
по устранение: нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" в лице директора ГБПОУ 
«Ржевский колледж» Па нкратовой Елены Владимировны______________________________________

(полное наименование органа государстве иной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивкцш ьного предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Врио Главного государственного инспектора по Ржевскому, 
Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам Тверской области по пожарному надзору, врио 
начальника ОНД и IIP по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам 
Тверской области Хохлош  А.С._________________________________________

(наименование органа ГПН)
№ 31 от “ 21 ” февраля 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасности” в период
“ 29 ” 03 2 0 117 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч
проведена плановая проверка
Крыловым Валимом Николаевичем, государственным инспектором Ржевского. Зубцовского. 
Старишсого и О ленинского районов по пожарному надзору, старшим инспектором ОНД и ПР по 
Ржевскому. Зубцовскому . Старицкому и Оленинскому районам
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Октябрьская, 
Д. 8а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившей^ их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем руководителя по АХР и БОИ ГБПОУ «Ржевский колледж» Базулевой 
Светланой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества Лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г: № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Вид нарушений требований пожарной б<зопасности с указанием Содержание пункта (абзац пункт?) и наименование норматив­ Срок Отм<
Пр мероприятия по его устранению и конь :>:гного места выявленного ного правового акта Российской Федерации и (или) норма­ устранен
ед- нарушения тивного документа по пожарной безопасности, требования ИЯ (два
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са­
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й неж
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ности
1 2 3 4 5
1. Нарушение: Помещения общежития оборудованы п. 61 Правил противопожарного режима в До

тепловыми пожарными извещ пелями Российской Федерации, утвержденных 25.08.
Мероприятие по устранению: Помещения Постановлением Правительства Российской 2017г.
общежития оборудовать дымовыми пожарными Федерации №390 от 25.04.2012г., далее ППР: включ
извещателями «Руководитель организации обеспечивает ительн

W j
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2 .

3.

4.

Нарушение: О тсутствует СЕетовое табло «Вы ход» 
перед выходом у бывшего медицинского пункта 
Мероприятие по устранению: Смонтировать
световое табло «В ы ход» перед выходом у  бывшего 
медицинского пункта

проведение проверки их работоспособности в 
соответствии с инструкцией на технические 
средства завода-изготовителя, национальными 
и (или) международными стандартами и 
оформляет акт проверки. При монтаже, 
ремонте и обслуживании средств обеспед^ия 
пожарной безопасности зданий и сооружений 
должны соблюдаться проектные решения, 
требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных 
технических условий. На объекте защиты 
должна храниться исполнительная
документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта», ч. 2 ст. 54: 
«Системы пожарной сигнализаций, 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре должны быть установлены на 
объектах, где воздействие опасных факторов 
пожара может привести к травматизму и (или) 
гибели людей. Перечень объектов,
подлежащих оснащению указанными 
системами, устанавливается нормативными 
документами по пожарной безопасности», ст. 
81, ст. 83 Федерального Закона Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», далее ФЗ 123_______
п. 61 ППР, т. 1 Приказа МЧС РФ от 20 июня 
2003 г. № 323 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности "Проектирование 
систем оповещения людей о пожаре в зданиях 
и сооружениях» (НПБ 104-03)»

Нарушение: При выходе из бывшего медицинского 
пункта на улицу разрушено крыльцо 
Мероприятие по устранению: При выходе из 
бывшего медицинского пункта на улицу 
восстановить крыльцо

Нарушение: О тсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в кладовых инвентаря бывшего 
медицинского пункта
Мероприятие по устранению: Смонтировать
автоматическую пожарную сигнализацию в 
кладовых инвентаря бывшего медицинского пункта

,  g d

Нарушение: О тсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в кладовой у коменданта 
Мероприятие по устранению: Смонтировать
автоматическую пожарную сигнализацию в 
кладовой у коменданта

п. 33 ППР: «При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений 
и требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным . решениям
эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности) в соответствии с требованиями 
статьи 84 части 4 статьи 4 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"» ______________
п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
Норм пожарной - безопасности «Перечень 
зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения 
и автоматической пожарной сигнализацией», 
утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. № 315, 
далее НПБ 110-03_________________________

До 
25.08. 
2017г. 
включ 
ительн 

о
До

25.08.
2017г.
включ
ительн

о

До 
25.08. 
2017г. 
включ 
ительн 

о

5. п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03

До
25.08.
2017г.
включ
ительн

о
6 . Нарушение: Не обеспечено наличие на двери п. 20 ППР: «Руководитель организации До



помещения складского назначения (кладовая у 
коменданта) обозначение его категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"
Мероприятие по устранению: Обеспечить наличие 
на двери помещения: складского назначения 
(кладовая у коменданта) обозначение его категории 
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"

обеспечивает наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения и 
наружных установках обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии 
с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"»

25.08.
2017г.
включ
ителы

о

7. Нарушение: В кп адовой у коменданта 
эксплуатируется светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным конструкцией 
светильника
Мероприятие по устранению: В кладовой у 
коменданта оборудовать светильник снятым 
колпаком (рассеивателем), предусмотренным 
конструкцией светильника

п. 42в ППР: «Запрещается: в) обертывать 
электролампы и светильники бумагой, тканью 
и другими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией 
светильника»

До 
25.08. 
2017г
ВКЛЮ1

ителы
о

8. Нарушение: В складе: белья эксплуатируются 
светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника
Мероприятие по устранению: В складе белья 
оборудовать светильники снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника

п. 42в ППР До 
25.08 
2017г 
ВКЛЮ’

итель
о

9. Нарушение: О тсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в складе у кабинета заведующей 
Мероприятие по устранению: Смонтировать 
автоматическую пожарную сигнализацию в складе 
у кабинета заведующей

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03

До 
25.08 
2017г
ВКЛЮ

итель
о

10 Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в помещении у дежурного поста 
перед санузлом
Мероприятие по устранению: Смонтировать 
автоматическую пожарную сигнализацию в 
помещении у дежурного поста перед санузлом

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03

До
25.08
20171
вклю
итель

о
11 Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная 

сигнализация в помещении кухни на 2 этаже 
Мероприятие по устранению: Смонтировать 
автоматическую пожарную сигнализацию в 
помещении кухни на 2 этаже

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03

До 
25.08 
20171 
вклю 
итель 
. о

12 Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная 
сигнализация в помещении кухни на 3 этаже 
Мероприятие по устранению: Смонтировать 
автоматическую пожарную сигнализацию в 
помещении кухни на 3 з гаже

п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 
НПБ 110-03

До
25.08
2017:
вклю
итель

0
13 Нарушение: На 3 этаже снята дверь на кухне, 

препятствующая распространению опасных 
факторов пожара на пути эвакуации 
Мероприятие по устранению: На 3 этаже 
смонтировать дверь на кухне, препятствующую 
распространению опасных факторов пожара на 
пути эвакуации

п. 23д ППР: «На объектах защиты 
запрещается: д) снимать предусмотренные 
проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтажных 
коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 
лестничных клеток, другие двери, 
препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации»

До
25.08
2017
вклю
итель

о



X

14 Нарушение: Средстве спасения с высоты не прошли п. 24 ППР: «Руководитель организации /
периодическое освидетельствование обеспечивает содержание наружных пожарных 25
Мероприятие по устранению: Провести лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) 20
периодическое освидетельствование средств зданий и сооружений в исправном состоянии, вк.
спасения с высоты их очистку от снега и наледи в зимнее время, 

организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц и о гр а ж д е н и ^ ^ л я/  крышах с

ИТ(

•
составлением соответствующего протокола 
испытаний, а также периодического 
освидетельствования состояния средств

ч спасения с высоты в соответствии с 
технической документацией или паспортом на 
такое изделие»

15 Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ Г23, т. 3 1
сигнализация в помещении кухни на 4 этаже НПБ 110-03 25
Мероприятие по устранению: Смонтировать 20
автоматическую пожарную сигнализацию в вк.
помещении кухни на 4 этаже ИТ(

16 Нарушение: Автоматическая пожарная п. 61, 63 ППР: «Руководитель организации 1
сигнализация требует реконструкции (монтаж 2005 обеспечивает в соответствии с годовым 25
год, срок службы 10 лет) планом-графиком, составляемым с учетом 20
Мероприятие по устранению: Провести технической документации заводов- вк.
реконструкцию или замену автоматической изготовителей, и сроками выполнения ИТ£

пожарной сигнализации ремонтных работ проведение регламентных 
работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту систем 
противопожарной защиты зданий и 
сооружений (автоматических установок 
пожарной сигнализации, автоматических 
(автономных) установок пожаротушения, 
систем противодымной защиты, систем 
оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией)»

17 Нарушение: Помещения различных классов п. 7.4 СНиП 21-01-97* «ПОЖАРНАЯ 1
функциональной пожарной опасности (складские БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И 25
помещения) не отделены от помещений жилого СООРУЖЕНИИ»: «Части зданий и помещения 20
назначения противопожарными преградами с различных классов функциональной пожарной вк.
противопожарными дверьми опасности должны быть разделены между ИТ£

Мероприятие по устранению: Помещения собой ограждающими ’ конструкциями с
различных классов функциональной пожарной нормируемыми пределами огнестойкости и
опасности (складские помещения) отделить от классами конструктивной пожарной опасности
помещений жилого, назначения противопожарными или противопожарными преградами. При этом
преградами с противопожарными дверьми требования к таким ограждающим

1 ■ .: .. -'-СТНТ'
конструкциям и типам противопожарных

. Чй • ;..*»■*- преград устанавливаются с учетом
4 **. ■ функциональной пожарной опасности 

помещений, велйчины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности здания», 
ст. 88 ФЗ 123

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленш 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на i 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) < 
их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предпи 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовы 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопа 
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:



собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руковс 

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) е 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда \„аоавв1 &ется на ответсп 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка вы полнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприя 
обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3 квартале 2017 г

Государственный инспектор Ржевского, Зубцовского. 
Старинного и ( ).г:енинского районов по пожарному надзору, 
старший инспект ор ОНД й ПР по Ржевскому. Зубцовскому,
Старицкому и Оленинскому районам Крылов В.Н.__________

(должность фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

“ 31 ” марта 20 J 7  г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

' 7  с -

/ /  (подпись)

Директор ГБПОУ «Ржевский колле, 
Панкратова Елена Владимировнг

(должность, фамилия, инициалы)

* М^РТЛ ПииилП ПАМОЧИ»  -------------------


