
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК

______________ Л.Е.Войнова. 
Протокол № _______от _________ 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий 
МДОУ № 2
_____________ В.И.Тартина
Приказ №__________от _________

ИНСТРУКЦИЯ № _______

по пожарной безопасности для сторожа

МДОУ Детский сад №2 Сонковского района Тверской области

Эта Инструкция распространяется на сторожей зданий и помещений, устанавливает
требования  относительно  обеспечения  пожарной  безопасности  объекта,  который
охраняется, и является обязательной для изучения и выполнения сторожами МДОУ.

Обязанности относительно контроля по соблюдению противопожарного режима,
осмотра территории и помещений.

Заступая на дежурство, сторож обязан:

- удостовериться в наличии всех ключей, пеналов, документации сторожей;

-  проверить  работоспособность  приемных  станций  автоматической  пожарной
сигнализации и охранной сигнализации, о чем сделать запись в специальном журнале;

- в вечернее и ночное время противопожарных и других нарушений и недостатков.

В  течение  дежурства  сторож  должен  постоянно  осуществлять  контроль  за
противопожарным  и  режимным  состоянием  помещений  и  территории  МДОУ.
Обнаруженные недостатки и те, о которых известили работники, должны немедленно (по
возможности) устраняться путем сообщения об этом заведующему МДОУ.

Во время проверки противопожарного режима помещений, холлов и коридоров
сторож  должен:

- проверить состояние всех помещений в противопожарном отношении;

-  удостовериться  в  наличии  и  исправности  первичных  средств  пожаротушения  -
огнетушителей, пожарных щитов;

-  знать  и  уметь  проверить  работу  приемно-контрольных  приборов  автоматической
пожарной сигнализации;



-  осмотреть  состояние  путей  эвакуации,  запасных  выходов,  известителей
автоматической  пожарной  сигнализации,  известителей  о  пожаре  и  кнопок  извещения  о
пожаре с ручным пуском.

Во время проверки противопожарного режима территории сторож  обязан:

- осмотреть состояние пожарного щита и прохода к нему к ним, наличие указателей
ПГ и ПВ;

- удостовериться, свободный въезд на территорию;

- в вечернее и ночное время проверить состояние освещения территории.

Проверки должны осуществляться одним сторожем с интервалом в 4 час. Нарушения
и недостатки, которые не удалось устранить во время проверки, отображаются в отчете во
время принятия-сдачи дежурства.

В случае срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации необходимо
немедленно  сообщить  об  этом  диспетчеру МЧС по телефону –  2-14-30 и  прибыть  на
место,  откуда  поступил  сигнал  тревоги.  Если  срабатывания  было  ложным,  нужно  дать
отбой пожарной охране. 

Сторож должен уметь пользоваться всеми первичными средствами пожаротушения,
которые  есть  в  МДОУ. Обучение  способам  тушения  условного  пожара  сторож  должен
проходить при приеме на работу.

На  информационном  стенде  по  пожарной  безопасности  должен  быть  список
должностных лиц,  которых следует вызывать в ночное время (выходные и праздничные
дни) в случае возникновения пожара. В списке отмечаются адреса, служебные и домашние
телефоны должностных лиц.

Обязанности и действия стожа в случае возникновения пожара

При возникновении пожара сторож обязан:

- Оповестить диспетчера МЧС по телефону: 2-14-30  (при этом необходимо назвать
адрес объекта, указать количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку
на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию);

-  оповестить  о  пожаре  заведующего  МДОУ или  соответствующего  компетентного
должностного лица;

-  принять  (по  возможности)  меры  по  тушению  (локализации)  пожара  с
использованием первичных средств пожаротушенияи;

- в случае необходимости вызывать другие аварийно-спасательные службы (милиция:
2-13-80, , скорая помощь: 03.



- выключить  (обесточить)  помещения  путем  отключения  рубильника  в
электрощитовых;

- проверить осуществление оповещения людей о пожаре;

-  обеспечить  соблюдение  техники  безопасности  работниками,  которые  принимают
участие в тушении пожара;

- организовать взаимодействие с аварийными службами.

С  прибытием  на  пожар  пожарных  подразделений  должен  быть  обеспечен
беспрепятственный  доступ  их  на  территорию  объекта,  за  исключением  случаев,  когда
соответствующими  государственными  нормативными  актами  установлен  особенный
порядок допуска.

По  прибытии  пожарного  подразделения  администрация  и  технический  персонал
МДОУ,  здания  или  сооружения  обязаны  принимать  участие  в  консультировании
руководителя  тушения  о  конструктивных  и  технологических  особенностях  МДОУ, где
возник пожар, прилегающих зданий и устройств, организовать привлечение к применению
необходимых  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией  пожара  и  предупреждением  его
развития, сил и средств объекта.


