
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

___________________ Главное управление МЧС России по Республике Карелия_______
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

Е-та11: етегсоткаге1@ та! 1 .ги
______ ______  Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______________

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
Е-та11: и§рпкагеИа@та11 .ш 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Сортавальскому и Лахденпохскому районам 

г. Сортавала ул. Лесная д. 2, тел. (881430) 45161, тел. доверия 79-99-99,
Е-таИ: §рп5оП;ауа1а@та11.ги

Предписание № 24-17/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОРТАВАЛЬ
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДЕТСКИЙ САД № 23 "ЛАДУШКИ". 
в лице директора Петровой Марии Валерьевны

(полное наименование ю рилического лииа, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического  

лица, - на которого возлагается отвепсгвенность по устранению  выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактиче
ской работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Канаева 
Виталия Юрьевича от 02.02.2021 года№  24-17.

"("вил локумента с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руковолйтел.ч органа

госуларственн<1го пожарного надзора, излавтего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 09 февраля 2021 года; с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 
мин. 05 марта 2021 года Пальчуновым Михаилом Владимировичем, старшим инспектором отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому 
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Республике Карели проведена плановая проверка объекта зашиты чрезвычайно 
высокой категории риска -  здание, территория, имушество по адресу: Сортавальский район п. 
Вяртсиля ул. Мира д. 18

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) ор1 ана Г П Н  

пр0в0дивше10 (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта заш иты  (место проведения проверки)

совместно С  Мухачевой Александрой Ивановной, заместителем директора

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следуюш;ие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки: __________________________________________ ____________________

№ п/п

Вид нарушения требований  
1 пожарной безопасности, с 

указанием конкретного месга  
выявленного нарушения

П у н к т  (абзац пункта) и наименование нормативного правового  
акта Российской Федерации и (или ) нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования которого (ы х) нарушены

С рок
устранения
нарушения
требования

пожарной
безопасности

Отме'1'ка 
(п о д п и с ь )0 

выполнении  
(указывается  

только  
выполнение)

1. Не оборудованы системой 
пожарной сигнализации 
следующие помещения: 
помещение пищеблока, 
гладильной, помещения 
кухни и прачечной в зда
нии № 3

ФЗ-123, ст. 4, ч, 4; ст. 6, ч. 1; ст. 83; СП 
486.1311500.2020 п. 4.4. В зданиях и сооружениях, 
указанных в данном перечне, следует защищать АУП 
и (или) СПС все помещения независимо от площади, 
кроме помещений: - с мокрыми процессами, дуще- 
вых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - 
венткамер (за исключением вытяжных, обслужи
вающих производственные помещения категории А 
или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепло-

01.02.2022

1

!

1



№ п/п

В ид нарушения требований  
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

П у н к т (абзац пункта) и наименование нор м ативною  правового 
акта Российской Федерации и (или) нормагивно! о докуменга по 

пожарной безопасности, требования которого (ы х) нарушены

вых пунктов; - категории В4 (за исключением поме
щений категории В4 в зданиях классов функцио
нальной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 
и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных 
клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за 
исключением чердаков в зданиях классов функцио
нальной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 
и Ф4.2). Примечание - В  лифтовых холлах и безопас- 
ных зонах предусматривается установка только СПС.

С р о к
устранения
нарушения
требования

пожарной
безопасносги

О тметка  
(подпись) о 
выполнении  
(указывается  

только  
выполнение)

Не осуществляется про
верка состояния огнеза
щитной обработки не реже 
1 -го раза в год

Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации (далее - ПНР в РФ ) п. 13 При эксплуата
ции объекта защиты руководитель организации обес
печивает соблюдение проектных решений в отноше
нии пределов огнестойкости строительных конструк
ций и инженерного оборудования, осуществляет про
верку состояния огнезащитного покрытия строитель
ных конструкций и инженерного оборудования в со
ответствии с нормативными документами по пожар
ной безопасности, а также технической документаци
ей изготовителя средства огнезащиты и (или) произ
водителя огнезащитных работ. Указанная докумен
тация хранится на объекте защиты. При отсутствии в 
технической документации сведений о периодично
сти проверки проверка проводится не реже 1 раза в 
год

0 1 .02.2022

Допускается использова
ние поврежденных элек
трических розеток в сле
дующих помещениях: ка
бинет заместителя дирек
тора; группа «Радуга»; 
прачечная в задании № 3

ППР в РФ  п. 34 Запрещается: ... б) пользоваться ро
зетками, рубильниками, другими электроустановоч- 
ными изделиями с повреждениями

0 1 .02.2022

Замок на двери второго 
эвакуационного выхода в 
здании № 3 не обеспечива
ет возможность ее свобод
ного открывания изнутри 
без ключа

Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации (далее - ППР в РФ ) п. 26 Запоры (замки) 
на дверях эвакуационных выходов должны обеспе
чивать возможность их свободного открывания из
нутри без ключа

0 1 .02.2022

В здании № 3 двери выхо
дов на лестничные клетки 
не оборудованы устройст
вами для самозакрывания

ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 1.13130.2020 п. 
4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные 
клетки должны быть оборудованы дверями с приспо
соблением для самозакрывания и с уплотнением в 
притворах, за исключением дверей квартир.

0 1 .02.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и фаждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу 
ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) 
должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий 
(бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководители организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен 
вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 
22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий;

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск 
не превыщает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными 
документами по пожарной безопасности.

Пальчунов Михаил Владимирович Старший инспектор отдела надзорной 
тактической работы по Сортавальскому и Лахденпохскому районам упр  ̂
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС Росси

('[мми.тя. имя. ОТЧСС1 но (гнч'.пслиее -  при нсыичии). должность сотрудника (ов) органа ГПН проводивтеп

05 марта

Предписание для исполнения получил(а):

Петрова Мария Валерьевна, директор МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23 «Ладушки»
(фамилия, имя. 01 честно (в случае, если имеется), лояжность руковолите.пя. иного должностного лица или уполномоченного прелставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя.

его уполномоченного представителя)

05 марта 20^1__
(подпись)


