
Заведуюtций МА/{

Приказ Nч

инструlfi[ия,
о порядке дейс,гвий лежурного персонаJIа в сJIучае

пожара в ночное время

г

ния

Обu4uе mребованая

1. Приборы автоматической пожарной сигнЕIлизации монтируются в местах с

круглосуточныNiI пребыванием людей.

2. Приборы автоматической пожарной сигнализации должны быть включены

круглосуточно.
3. При нормальном режиме работы прибора лап{пы сигнtцIизации горят poBHbIM

светом.
4. Приборы автоматической пожарной сигнЕIлизации должны подвергаться

профилактическим ocN{oTpaN,I и техническому обслуживанию согласно графика,

специализированной организацией с записью в кЖурна-пе проведения технического

обслуживания систем автоматической противопожарной зашитьD).

fенсурньtй персона,п МАДОУ dеmскuй саd кСказка> (сmороJtса u dp) в случае

вознuкновенuя по)tсара uJau ezo прuзнаков (dьtлtа, запаха, zоренuя aJla mJIенuя

разлuчньlх маmерuалов а м.п,) dолlкен:

1. немедленно сообщить об этом в пожарною охрану по телефону 01, четко на3ваВ

адрес учреждения, по возможности место возникновения пожара, чтQ горит и чемУ

угрожает пожар (в первую очередь имеется в виду, какiш угроза созДаеТСЯ люДяМ),

а также сообщить свою должность, фамилию, номер телефона.

Z. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и

поставить в известность вышестоящее руководство, ответственно дежурного по

объекту;

З. организовать встречу пожарньгх подршделений и оказать помощь в выборе

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

4. в случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их спасение, используя

для этого имеющиеся силы и средства;

Пр u лоltсном срабаmыв анаu:

l. В слуlае ложного срабатывании гrрибора пожарной сигнапизации или при его

повреждении отключить прибор в соответствии с инструкцией, сообЩить

руководству объекта и лицу ответственному за пожарную безопасность,

принять меры к дополнительной охране помещения.

2. О поступивших сигналах и принятьD( мерах сделать запись в кЖурна.гlе УчеТа

неисrrравностей установки).
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